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4.98

39.6

m2

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖ

5.   Музыкальная  гостиная

7.   Кабинет

6.   Медиа  комната

3.   Тамбур

9.  Кухня

1.   Холл-прихожая

помещения

718.   Гостиная-столовая

21.19

    2.   Гардеробная 

4.    

   Санузел

Т/п S=14,04 м2

Шаг 20 см, 2 зоны

Wirsbo PEX Ø16x2.2

Т/п S=4,01 м2

Шаг 15 см, 2 зоны

Wirsbo PEX Ø16x2.2

Т/п S=38,7 м2

Шаг 20 см, 5 зон

Wirsbo PEX Ø16x2.2

Коллектор ТП 1" x 9 вых х1/2

в встр. шкафу ШВ5

Управление Т/П

помещения №1

Управление Т/П

помещения №9
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Заказчик

Подрядчик

Инженер

Стадия РП

Листов 

Подпись Дата

Лист 

Директор

План 1 этажа с нанесением системы

внутрипольного отопления

План 1 этажа с нанесением системы внутрипольного отопления

Стояки Т1.1, Т2.1

Wirsbo PEX Ø25x3.5
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Wirsbo 16х2,2мм

(птита перекрытия)

выравнивающая стяжка

теплоизоляционный мат

СХЕМА УКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА

стяжка 80мм

покрытие пола

трубопровод

с направляющими 50мм

(крепить к матам

якорной скобой)

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1 - гребенка для напольного отопления в сборе 1"-3/4"E 

5 - труба Wirsbo d16x2.2

4 - фитинг присоединительный d16x2.2-3/4"E 

2 - шаровой кран 1" н-в с накидной гайкой 

3 - муфта d25-1"НР

со всроеннм измерителем расхода и регулирующими вставками

6 - труба Wirsbo d25x3.5 в теплоизоляции

7 - балансировочный клапан 1"

5

вход в стяжку

изолировать

Заказчик

Подрядчик

Инженер

Стадия РП

Листов 

Подпись Дата

Лист 

Директор

Схема подключения коллектора системы

внутрипольного отопления
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